IN 006 - ANEXO B

Quadro de Simbologia e Legenda do

MARCA DE

Sistema Preventivo por Extintores  cotrommioroe

SIMBOLOGIA/LEGENDA

@ EXTINTOR DE PO QUIMICO - (PQS) - CARGA MINIMA 04 KG - C/ SINALIZACAO

DE PAREDE - PO ABC - CAPACIDADE EXTINTORA 2A:20B:C
VER DELTAHE 2

NOTA 03:

Art. 17. Os extintores portateis devem ser instalados de maneira que sua alg¢a de transporte

esteja, no maximo, 1,60m acima do piso acabado.
Obs: Os extintores portateis, quando locados sobre o piso, devem estar em suporte
adequado para o piso.

NOTA 05:

Conforme IN-03 Carga de incéndio:

Art. 10° Classifica-se a carga de incéndio dos imoveis
por meio dos valores de carga de incéndio especifica
(MJ/m?3):

Il - CARGA DE INCENDIO BAIXA : 100 < gfi < 300

Ocupacao/Uso: Servigos de saude e institucionais;
Divisao: H-6;
Descrig¢ao: Clinica e consultério médico e odontoldgico.

Destinacgao: todas;
Carga de incéndio especifica: 250 MJ/m?2.

Conforme IN 03, esta edificagdo enquadra-se em carga
de incéndio baixa
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SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO

INSTITUTO GERAL DE PERICIAS
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ESTACIONAMENTO UNIPLAC

PLACA DE_SINALIZACAQ

25

-

SAIDA =

PARA ABANDONO DE LOCAL
COM FUNDO BRANCO LEITOSO
E LETRAS EM VERMELHO.
MOLDURA DAS LETRAS (LxH)

4x9 CM

TRACO DAS LETRAS 1 CM

PISO ACABADO

ALTURA MAXIMA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE

)

NOTA: Nao devem ser instaladas no
teto.

IN 013 - ANEXO B (PADRAO)

PLACA DE SINALIZACAO

PARA ABANDONO DE LOCAL
COM FUNDO BRANCO LEITOSO
E LETRAS EM VERMELHO.
MOLDURA DAS LETRAS (LxH)
4x9 CM

TRACO DAS LETRAS 1 CM

25

SAIDA -

ALTURA MAXIMA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE

PISO ACABADO

NOTA: Nao devem ser instaladas no
teto.

QUADRO DE SIMBOLOGIA E LEGENDA

Obs: Para especificagcdes basicas do sistema
de lluminacdo de Emergéncia e Sinalizacéo de
Abandono de Local ver detalhes.

NOTA 01:

Deve-se garantir um nivel minimo de iluminamento de :
| - 3 lux em locais planos: corredores,halls, areas de refugio, salas.
Il - 5 lux em locais com desnivel ( escadas, rampas ou passagens com obstaculos)

- Tipo:Lampadas de LED; Poténcia: 1W; Autonomia do sistema: 3;00h; Altura de instalagao:
aproximadamente 2,20m - altura maxima imediatamente acima do nivel das aberturas.

NOTA 02:

- Tipo: Indicagéo de saida;Altura de instalagdo: aproximadamente 2,20m - altura maxima
imediatamente acima do nivel das aberturas.

- Tipo: Indicag&o de saida com Seta Indicativa;Altura de instalag&o: aproximadamente
2,20m - altura maxima imediatamente acima do nivel das aberturas.

- Tipo: Indicagao de saida com Seta Indicativa (Dupla face); Altura de instalagao:
aproximadamente 2,20m - altura maxima imediatamente acima do nivel das aberturas.

-Tipo: Escada de emergéncia: Altura de instalagdo: aproximadamente 2,20m - altura
maxima imediatamente acima do nivel das aberturas.

Art. 13 : Recintos sem aclaramento natural ou artificial suficiente para permitir acimulo de
energia no elemento fotoluminescente das sinalizagbes de saida devem utilizar placa luminosa

INOQO9/Art. 17. Os acessos devem permanecer livres de quaisquer obstaculos, tais como,
moveis, divisbérias moveis, locais para exposicido de mercadorias, e outros, de forma
permanente.

Calculo das Portas de Saida

N= P
g

N = Numero de Unidades de Passagem
(Pav. térreo) P = N° de Pessoas -> 293,13m? x 1 pessoa/7m? = 42 pessoas
C = Capacidade de Passagem (n° pessoas/unidade passagem/1min)

PORTAS C =100

Dimensionamento das saidas de emergéncia

N= 42 N=042UP=1UP

100 N =1x0,55m =0,55m

N minimo = 0,80m

Ocupacao: Servigco de saude e institucional
Devisdo: H-6
Densidade populacional: 1 pessoa/7 m? de area

PORTAS: PAVIMENTO INFERIOR

DIMENSOES
CODIGO | LARGURA ALTURA QUANTIDADE | ESPECIFICACOES
P01 1,85 2,10 01 CORRER (2 FOLHA)
TOTAL 1,85m 01

TOTAL 1,85m>0,80m

PREFEITO ANTONIO CERON
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES

P R E F E |TU RA D E CNPJ 82.777.30/0001-90

RUA: BENJAMIN CONSTANT, N°13,

= BAIRRO CENTRO
CEP: 88501-900, FONE (49) 3019-7400
—

SECRETARIO: GABRIEL CORDOVA DE JESUS

DIRETOR: GENESIS GONSALVES DA SILVA  CREA/SC: 27091-9

PROJETO: ISABELLA ERIG OMIZZOLO CAU/SC: A253597-1

DESENHO: ISABELLA ERIG OMIZZOLO CAU/SC: A253597-1

SEPLAM

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
E MOBILIDADE URBANA

RUA: ARISTILIANO RAMOS, N°100,
BAIRRO: CENTRO
CEP: 88502-050, FONE (49) 3019-7548

DE ACORDO RESPONSAVEL MUNICIPIO

GENESIS Assinado de forma
digital por GENESIS

GONSALVES DA GonsaLvEs DA

SILVA:0679998 SILVA:06799987994
Dados: 2023.09.01

7994 14:50:57 -03'00"

DE ACORDO RESPONSAVEL TECNICO

ISABELLA ERIG Sssinado de forma digital

or ISABELLA ERIG

OMIZZOLO:07 0oMIzzoL0:07603206910

Dados: 2023.09.01

603206910 14:51:12 -03'00"

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES

CNPJ 82.777.301/0001-90

ARQ. URB. ISABELLA E. OMIZZOLO

ARQUITETA E URBANISTA - CAU A253597-1

OBRA: Construgéo da Clinica de Hidroterapia de Lages NOME:
ENDERECO: Av. Mal. Castelo Branco, Universitario - PPCI_RO1
Lages, SC
DESCRICAO DATA:
06/2023 | pPRANCHA:

PRQJETO PREVENTIVO CONTRA ESCALA:
INCENDIO NDICADAS 01/01

AREA:

293,13m? PRANCHA AQ
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