
PISO ACABADO

SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR
FLECHA VERMELHA COM

BORDAS AMARELAS - "EXTINTOR"

ALÇA DE TRANSPORTE DEVERÁ
ESTAR, NO MÁXIMO, 1,60m ACIMA

DO PISO ACABADO

SINALIZAÇÃO DE "PROIBIDO
COLOCAR MATERIAL"
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PORTA TIPO VENEZIANA
VENTILAÇÃO PERMANENTE

PAREDE EM BLOCO
DE CONCRETO

ESTANQUE
O dimensionamento do

sistema de gás é de
competência do responsável

técnico pelo PPCI.
REGISTRO DE

CORTE TIPO FECHO
RÁPIDO

OS DIREITOS AUTORAIS DESTE PROJETO SÃO RESERVADOS, É PROIBIDO SUA REPRODUÇÃO, MODIFICAÇÃO, ALTERAÇÃO E/OU SUA UTILIZAÇÃO INDEVIDA. LEI 5968  Art. 25.
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