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ESCALA: S/E
QUADRO DE PREVISAO DE CARGAS
o < DIMENSOES ILUMINACAO TUG TUE
1%}
i LocAL/uSO AREA (m?) |Perimetro (m NiibE :&T{ POTENCIA NiOE ::\TT. FOTENCIA DISCRIMINAGAO |POTENCIA (VA]
; o () ) pontos * | TOTAL(VA) |PONTOS * | TOTAL(VA) ¢ (vl
w (VA) (VA)
[=) L Ar Condicionado
Sala Dirego 10,23 16,72 1 160 160 4 100 400 BBk 1500
H VARANDA AREA DE SERVICO WC 2,98 6,98 1 100 100 1 600 600 - -
L (o} [ - Depésito 4,15 8,54 1 100 100 1 100 100 - .
E . + — Ar Condicionado 1500
I 1 Cozinha 21,6 18,6 2 2x140 280 6 i 2100 7500 BTUS
o Torneiraelétrica 5000
Circulagio 9,69 12,64 1 160 160 2 2x100 200 - s
Varanda 11,39 13,94 1 160 160 = - - . B
A.Servico 8,81 11,88 1 100 100 4 0 1900  [3ecadora 2900
1x100 Maquina de lavar 1000
Despensa 4,64 9,18 1 100 100 1 100 100 - -
n Emergéncia - - 17 17x100 1700 = = - - -
1 1 TOTAL - 26 - 2860 19 - 5400 - 12500
L o TOTAL: 20.760
| 18 ELETRICO I A G_S
ESCALA: 1/100 —
N obra: escala: ADMINISTRACAO
AMPLIAGAO CEIM SEPE TIARAJU ANTONIO CERON
i local: data: GABRIELE SGANZERLA IVANA MICHALTCHUK
’ ’ Se ari
—_— T RUA DEJAIME JOAQUIM ALVES 30/05/2022 FERREIRA ecretéro
Desenho
i Atri CREA-SC 188680-0
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS Legenda Simbolos Blétricos - - — -
CIRCUITO| AMBIENTE APARELHO POTENCIA (VA)| CORRENTE (A) | DISJUNTOR (A) | FIO (mm?)| FASES —O Interruptor Simples - 01 tecla area terreno: area ampllagao arquivo:
1 Sala Direcdo TUG's 400 1,82 15 2,50 R —> Tomada baixa CEIM SEPE TIARAJU
o— K i 2 2 AGNALDO PEREIRA OLIVEIRA
2 Sala D!regfo TUE .ArEDndlciunadu 1500 6,82 15 2,50 R ] Tomada media 963,00 m 67,24m 2022.DWG Diretor administrachio
3 Sala Direcio Iluminacdo 160 0,73 15 1,50 R
4 |cozinha TUG's 2100 9,55 1 2,50 R —» Tomada alta -
5 Cozinha TUE - Ar Condi cionado 1500 6,82 15 2,50 R Quadro de distribuigdo - CD conteudo: pranCha:
6 Cozinha TUE - Torneira 5000 22,73 35 6,00 S A Condutor neutro 49 3289 6500
,  |cosinha+Dispensa+&.| a0 S0l s L5 o . de
it Vararida uminagio . , Condutor fase CROQUI: AV. PAPAJOAO XXIIl, 760
WC + Depdsito + — i CEP 88.505-200 - LAGES - SC
8 ’ E lluminacso 360 164 15 1,50 5 T Fio terra z
Circulagdo
b d I .sc.gov.bl
3 Emergénda lluminagio 1700 773 - 150 S | Retorno P ROJ ETO E LETR I CO obras@educacaolages.sc.gov.br
10 \(,:'\.‘/i;l;);p:mm * TUG's 900 4,09 15 2,50 R @ Ponto de iluminagéo lages seigovr CROQU I
11 |A. Servigo + Despensa_ |TUG's 2000 9,09 15 2,50 T — p——
12 A Servigo TUE - Méq. Lavar o e = 25 I z - 0S DIREITOS AUTORAIS DESTE PROJETO SA0 RESERVADOS, E PROIBIDO SUA REPRODUCAO, MODIFICACAO, ALTERACAO E/OU SUA UTILIZACAO INDEVIDA. LEI 5968 Art. 25
13 [A.Servico TUE - Még. Secar 1000 4,55 15 2,50 T Disjuntor diferencial residual (DR) 8 CAO, CAO, C C . it. 25.
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